
 
 
 

BEÉPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 

PERMO COMPACT 
ioncserés vízlágyító berendezés 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTOS! 
Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt bekapcsolja, vízzel tölti, vagy használja  
a készüléket. 
Az utasítások be nem tartása a jótállás elvesztését vonja maga után! 

 
 
A változtatások jogát fenntartjuk! 
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PERMO DATA BEKÖTÉSI RAJZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villamos betáp 
230 VAC / 50 Hz 

 

lágyvíz 

                  mintavevő 

                nyersvíz 

            Előszűrő 
  3/4" v. 1" 

Öblítővíz elvezetés 
12/16-os 

flexibilis tömlő  

 
Túlfolyó elvezetés 

15/21-es 
flexibilis tömlő  
∅50-es 

szennyvíz 
elvezetés 

     Sóoldó 
      tartály 

Lágyító 

Csatornába 

Multiblock bypass 
1"-os menetes 

 

 

bemenet/kimenet csatlakozó 
1"-os menetes 

                Előszűrő 
   

   elzáró 
   szelep 

   elzáró 
   szelep 

 

 
 
nyersvíz 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
lágyvíz 

 
 
                                            bypass 

1. ábra 



3. oldal, összesen: 8 

 

 

Tisztelt Vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy a PERMO-t választotta.  
A berendezés megfelel a 87/308/CEE direktívának. 
Reméljük, hogy a berendezés teljes megelégedésére fog szolgálni. Ennek érdekében kérjük, olvassa el ezt 
az útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a készüléket. 
 
 
1. Csomagolás 
 
A lágyítót és tartozékait megerősített kartondobozban szállítjuk. A doboz a következőket tartalmazza: 

o az összeszerelési és karbantartási útmutatót 
o a sótartályt és a fedőjét 
o kettő vagy három műanyag zacskóban a felxibilis tömlőket, csatlakozókat, kiegészítőket és a 

Permoszifont 
o a lágyítót 
o egy műanyag zacskóban az előszűrőt és annak szűrőbetétjét 

 
 
2. Beépítés – Elektromosság 
 
Helyezze a lágyítót és a szűrőt közel azokhoz a csövekhez, amelyekhez csatlakoztatni fogja (vízvezeték és 
csatorna). 
Ellenőrizze a rendszer nyomását; a berendezés 1,5 bar dinamikus és 7 bar statikus nyomás között működik 
(ajánlott beépíteni egy nyomáscsökkentő szelepet a készülék elé, ha a nyomás nagyobb, mint 4 bar). 
Kertlocsoláshoz, autómosáshoz stb. létesítsen a berendezés előtt egy leágazást a vízvezetéken (kezeletlen 
víz – lsd. 1. ábra) 
A lágyító 1 m-es körzetén belül szükséges egy elektromos csatlakozás (egy fázisú, 230 V + 10-15% - 50/60 
Hz) a vezérlőegység energiaellátásához. Földelés nem szükséges; a berendezés kettős szigeteléssel 
rendelkezik. Maximális fogyasztás 35 W. 
Fontos: a biztonság érdekében a lágyító elektromos tápkábelét tilos kicserélni. Ha megrongálódott, a teljes 
transzformátort ki kell cserélni! 
A berendezést száraz, fagymentes helyen kell elhelyezni, ahol a hőmérséklet nem lépi túl a 40 °C-ot. A 
padlónak vízszintesnek kell lennie, és el kell bírnia a következő terhelést: 
 

Data Compact D 8 D 10 D 12 D 16 D 22 

Data Compact Bio DS 8 DS 10 DS 12 DS 16 DS 22 

tömeg [kg] 100 105 120 130 220 
          2. táblázat 

 
3. Hidraulikus csatlakozások 
 
A berendezés elé mindig be kell építeni egy előszűrőt (3/4” vagy 1” belsőmenetes csőkötéssel, a 
lágyítótól függően)! 
 
Építse be az előszűrőt a lágyító elé (lásd 1. ábra). Győződjön meg róla, hogy a víz folyásiránya helyes (nyíl a 
szűrő házán).Végül helyezze üzembe a szűrőt.  
A szűrő beépítéséhez, beüzemeléséhez és használatához alkalmazza a készülékhez adott Beépítési és 
Kezelési Útmutatóban leírtakat! 
 
Mindezek után csatlakoztassa a négy kivezetést a lágyítófejhez (2. ábra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra 
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���� Előszűrt nyersvíz (városi ivóvíz) bemenet 
 sárgaréz hegtoldat keményforrasztáshoz 
 menetes 1”-os csatlakozó bal hátul 
 

���� Lágyított víz kimenet 
 sárgaréz hegtoldat keményforrasztáshoz 
 menetes 1”-os csatlakozó bal hátul 
 

���� Öblítővíz kimenet 
 műanyag tömlővég (könyökös) 
 ∅16 mm (bal oldalon) 
 

���� Sólétömlő csatlakozás 
 (sótartályban lévő sólészelephez csatlakoztatva) 
 tömlőcsatlakozás anyával (jobb oldalon) 
 
 
Most helyezze a sótartályt a lágyító mellé. 
 
a) A Ø 6/8 mm-es szürke, flexibilis tömlővel csatlakoztassa a lágyítót a sólészelephez (3. ábra). 

Csúsztassa keresztül az anyát a szürke csövön, a végdarabot állítsa vissza kiindulási helyzetbe, és 
húzza meg kézzel, szerszám nélkül az anyát. 
Figyelem: Ellenőrizze, hogy a tömlő végei megfelelő szögben vannak-e levágva. 

 
b) Állítsa be a sólészelep úszóját (3. ábra) az alábbi táblázatnak megfelelően. Figyeljen arra, hogy az úszót 

tartó rudat ütközésig húzza fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
Bekapcsoláskor töltsön be 25 kg tablettázott sót; előtte ellenőrizze, hogy a sólészelepet befogadó 
védőhenger fedele a helyén van-e. 
Adjon 10-30 l vizet (modelltől függ) a sólé elkészítéséhez: legalább 30 perc szükséges a só megfelelő 
oldódásához, hogy hatékony sólevet kapjunk. 
Ezután végezze el a csatornához csatlakoztatást. 
Fontos: A csatornához csak ún. rendszerleválasztó egységen keresztül kapcsolódjon, amelyet a hajlékony 
öblítővíz tömlő és a csatornaág közé kell beépíteni, hogy az ivóvíz kört megvédjük az esetleges 
szennyeződéstől, amit a csatorna visszatorlódása okozhat. Ehhez használja a Permoszifont, amelyet a 
készülékkel együtt szállítunk (4. ábra). 
 
Csatlakoztassa az átlátszó, Ø12/16 mm-es tömlőt (1,5 m 
hosszú) a Permoszifon részét képező rendszer-

leválasztó felső, ����-es jelű, gumírozott csatlakozójához. 
A tömlő másik végét a lágyító öblítővíz elvezetéséhez 
csatlakoztassa. A tömlő rögzítéséhez mindkét végén 
használja a tartozék „serflex” bilincseket. 
Fontos: ez a hajlékony tömlő nem lehet több, mint 4 m 
hosszú, és nem lehet benne törés. 
Ha a csatorna több, mint 4 m távolságban van, ∅40 mm-
es szilárd PVC lefolyócső beépítése szükséges a 
Permoszifon és a csatorna közé. A cső lejtésének 
legalább 2%-osnak kell lennie a gravitációs kifolyás 
érdekében. 

 X méret (mm-ben) 
lágyító típusa sótakarékos konifiguráció standard konfiguráció 
D 8 / DS 8 60 65 
D 10 / DS 10 60 70 
D 12 / DS 12 65 80 
D 16 / DS 16 70 100 
D 22 / DS 22 120 150 

      

      

     Beállítandó 
úszó 

       X méret 

    3. ábra 

     lágyítótól 

   
Sóoldó tartály 
  túlfolyójától 

     csatornába 
 4. ábra 

    3. táblázat 
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A rendszerleválasztó oldalán lévő, ����-es jelű csatlakozót csatlakoztassa a fehér gumicsővel a sóoldó tartály 
túlfolyójához (1. ábra). 

A Permoszifonhoz a ����-as jelű csatlakozójánál egy ∅40 mm-es PVC nyomócsövet kell csatlakoztatni, ami a 
csatornához vezet. 
 
Megjegyzés: a Permoszifont emelt helyzetben is be lehet szerelni (4 m magasságig). Ebben az esetben az 
ivóvíz hálózati nyomásának minimum 2,5 bar-nal nagyobbnak kell lennie. Ebben az esetben a sóoldó tartály 
biztonsági túlfolyójának gravitációs elvezetéséről külön kell gondoskodni. 
 
 
4. Vezérlőegység 
 
A vízlágyító elektronikus vezérlésű, melyet a fejegységben lévő 
mikroprocesszoros vezérlő biztosít. A vezérlő elektronika rendelkezik 
védelemmel az áramszünetek ellen. Ezt egy lítium elem biztosítja, 
akár éveken át is. Áramszünet alatt a kijelző elsötétül, és nem 
végezhető regenerálás, de a beprogramozott értékek megmaradnak 
a memóriába, és az időmérés is folytatódik. 
 
Üzembe helyezés 
Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz, a kijelzőn az "Att" szó jelenik meg (indítási fázis), majd a 
kijelző átvált a 01000 (maradékkapacitás) kijelzésre.   
Fontos! Ha a kijelzőn a bekapcsolás után 064 (regenerálás időtartama) kijelzés tűnik fel, nyomja le 
egyszerre az R és M gombokat: ezzel az elektronika alaphelyzetbe áll. 
 
 
5. Programozás 
 
A programozás során 4 beállítás szükséges: 

o a hét napja és a pontos idő beállítása 
o a regenerálás időpontjának beállítása 
o a regenerálás időtartamának beállítása 
o a maradékkapacitás beállítása 

 
Fontos! Ha programozás módban 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, az elektronika 
visszatér alapállapotába, eltárolva az addig bevitt módosításokat.  
 
A programozás során az alábbi nyomógombok használatosak: 

o M gomb: léptetés a programpontok között 
o A gomb: kurzormozgatás az aktuális programpontban 
o ≈≈≈≈ gomb: az aktuális karakter értékének módosítása 

 
 
 
5.1. A hét napja és a pontos idő beállítása 
 
Nyomja be az M gombot 5 másodpercig. 
A kijelzőn megjelenik a "P-10" felirat, és villogni kezd 
az 1. LED: engedje el az M gombot, ekkor a kijelzőn  
a "1.01.01" jelenik meg.  
Állítsa be a hét napját – pl. hétfő:1, kedd: 2, stb. – és  
a pontos időt (hét napja.óra.perc). 
 
 
5.2. A regenerálás időpontjának beállítása 
 
Nyomja be újból az M gombot. A kijelzőn megjelenik 
a "P-80" felirat, és tovább villog az 1. LED: engedje el 
az M gombot, ekkor a kijelzőn a "01-00" jelenik meg.  
Állítsa be a regenerálás időpontját (óra – perc). 
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5.3. A regenerálás időtartamának beállítása 
 
Nyomja be újból az M gombot. A kijelzőn megjelenik 
a "P-50" felirat, és tovább villog a 2. LED: engedje el 
az M gombot, ekkor a kijelzőn a "064" jelenik meg.  
Állítsa be a két regenerálás időtartamát percekben, 
az alábbi táblázatnak megfelelően. 
 

 Alacsony nyomás  
(kisebb, mint 4 bar) 

Magas nyomás  
(nagyobb, mint 4 bar) 

Lágyító típusa gazdaságos standard gazdaságos standard 
D 8 / DS 8 23 33 23 33 
D 10 / DS 10 33 43 23 33 
D 12 / DS 12 33 43 23 33 
D 16 / DS 16 43 51 33 43 
D 22 / DS 22 52 62 44 52 

 

5. táblázat: regenerálások időtartamai percekben 
 
A regenerálás három ciklusból áll: előöblítés, sóléfelszívás és lassú mosás, végül gyorsmosás. A 
regenerálás időtartama 11 és 249 perc közé állítható. 51 perc felett a három ciklusidő egyenlő részben oszlik 
meg. 
 
5.4. A maradékkapacitás beállítása 
 
Nyomja be újból az M gombot. A kijelzőn megjelenik 
a "P-40" felirat, és villogni kezd az 3. LED: engedje el 
az M gombot, ekkor a kijelzőn a "01000" jelenik meg.  
Állítsa be a két regenerálás közötti kapacitás értéket 
literben, az alábbi táblázat szerint. 
 
Elöszőr mérje meg a nyersvíz keménységét. Ezután az adott berendezés méretétől függően válassza ki a 
táblázatból a megfelelő kapacitás értéket, a mért keménység függvényében. Ügyeljen arra, hogy a a 
táblázatban a keménység értékek franciakeménység mértékegységben (TH) vannak megadva, míg az 
általában használatos keménységmérő teszterek (pl. Aquatest) német keménységben (nk°) mutatják a mért 
paramétert.  
A táblázatban az adatok literben vannak megadva. A biztonság kedvéért javasoljuk, hogy a kiválasztott 
értéket lefelé kerekítve vigye be a berendezés elektronikájába. 
 

Vízke- Két regenerálás között előállítható lágyvíz mennyisége (liter) 
ménység D 8 / DS 8 D 10 / DS 10 D 12 / DS 12 D 16 / DS 16 D 22 / DS 22 

°°°°f (TH) Eco Stand. Eco Stand. Eco Stand. Eco Stand. Eco Stand. 
18 1770 2660 2220 3330 2660 3990 3550 5330 4880 7320 
20 1600 2400 2000 3000 2400 3600 3200 4800 4400 6600 
22 1450 2180 1820 2720 2180 3270 2910 4360 4000 5990 
24 1330 2000 1660 2500 1990 3000 2660 4000 3650 5500 
26 1230 1840 1540 2300 1840 2760 2460 3690 3380 5070 
28 1140 1710 1430 2140 1710 2560 2280 3420 3130 4700 
30 1060 1600 1330 2000 1590 2400 2130 3200 2920 4400 
32 1000 1500 1250 1870 1500 2250 2000 3000 2750 4120 
34 940 1410 1170 1760 1410 2110 1880 2820 2580 3870 
36 880 1330 1110 1660 1320 1990 1770 2660 2430 3650 
38 840 1260 1050 1570 1260 1890 1680 2520 2310 3460 
40 800 1200 1000 1500 1200 1800 1600 2400 2200 3300 
42 760 1140 950 1420 1140 1710 1520 2280 2090 3130 
44 720 1090 910 1360 1080 1630 1450 2180 1990 2990 
46 690 1040 870 1300 1040 1560 1390 2080 1910 2860 
48 660 1000 830 1250 990 1500 1330 2000 1820 2750 
50 640 960 800 1200 960 1440 1280 1920 1760 2640 

 

6. táblázat: kapacitásadatok literben 
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Francia keménységből (TH) német keménységre (nk°) az átszámítást az alábbiak szerint végezze el: 
 
         német keménység (nk°) 
francia keménység (TH) = ----------------------------------- 
          0,56 
 
5.5. A programozás befejezése 
 
Ezután nyomja meg hatszor egymás után az M gombot.  
A kijelzőn sorban megjelennek a "P-71" – "P-76" program- 
pontok és paramétereik (mindenhol "00300"). Ezeken ne 
módosítson. Végül visszáll az alapképernyő ("01000"), 
és egyik LED sem villog. A programozás ezzel kész. A  
beállított adatok az első regenerálás után lépnek érvénybe. 
 
5.6 Programséma                                        
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Az első regenerálás 
 
Az első regenerálás alkalmával az alábbiak láthatók: 

o az öblítővíz a csatornába fog folyni; 
o A 2-es LED villog. 

 
A regenerálás végén a  csatornába történő kifolyás megszűnik, és a kijelzőn megjelenik a maradék 
kapacitás. 
 
Ezen kívül a regenerálás végén a berendezés automatikusan feltölti vízzel a sólétartályt a vékony hajlékony 
csövön keresztül. Ez a víz a következő regeneráláshoz szükséges sólé előállításához kell. A vízszintet a 
sólészelep úszója szabályozza. Az úszó beállítását lsd. a 3. ábrán. 
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8. Üzemeltetés 
 
8.1. A maradékkeménység beállítása 
 
A PERMO vízlágyítók rendelkeznek egy beépített maradékkeménység beállítására szolgáló 
keverőszeleppel, amely a berendezés hátulján található (lsd 5. ábra). 
Ez a szelep nyersvizet kever a lágyított vízhez, hogy 
a használatnak megfelelő maradékkeménység előálljon. 
Megjegyzés: a maradékkeménység beállítására nincs 
előre meghatározott érték. Ez a felhasználó igényeinek 
megfelelően alakítható ki. Javasoljuk háztartási felhasználás 
esetén a maradékkeménység 4-6 nk° közé történő beállítását. 
 
Beállítás: 

Zárja el a B csavarfejet az óramutató járásának megfelelően,  
míg az A csavarfejet az óramutató járásával ellentétesen. 
Ezután nyisson ki egy kismennyiségű csapolót a lágyító után. 
Most az A szelep nyitásával állítsa be a maradékkemény- 
séget. Miután a beállítás sikerült, nyisson meg egy nagy átfolyású 
csapolót, majd a B szelep segítségével ismét állítsa be a kívánt 
maradékkeménységet. 
A vízkeménység ellenőrzését analizáló készlettel végezze. 
A kezelt víz maradékkeménységének mérése gyorsteszttel történhet (AQUATEST – nem szállítási tartozék), 
a következő módon: 
Az A illetve B szelep állítása után mindig hagyja kifolyni a vizet (kb. 2 litert) a csapolón, majd vegyen 
vízmintát a kifolyó vízből. A szelepek korrigálását a mért érték függvényében végezze.  
 
8.2. Áramszünet 
 
Minden PERMO vízlágyító rendelkezik védelemmel az áramszünetek ellen. Ezt egy beépített gombelem 
biztosítja. Áramszünet alatt a kijelző elsötétül, és nem végezhető regenerálás, de a beprogramozott értékek 
megmaradnak a memóriában, és az időmérés illetve az átfolyt vízmennyiség mérése is folytatódik. Az 
áramszünet végeztével az eredeti üzemállapot áll vissza.  
Ha az áramszünet regenerálás alatt következett be, a berendezés az áramszünet után ott folytatja a 
folyamatot, ahol abbamaradt. Amennyiben az áramszünet több, mint hét napig folyamatosan fennállt, a 
berendezés visszakapcsoláskor rögtön egy regenerálással indul. 
 
8.3. Jótállás 
 
A berendezésre cégünk a jótállást a vásárláskor átvett jótállási jegyben foglaltaknak megfelelően vállalja. 
Kérjük ellenőrizze, hogy vásárláskor megkapta-e a jótállási jegyet, és az megfelelően van-e kitöltve. A 
jótállási jegy hiányában a jótállási javítás megtagadható! 
A jótállás keretében végzett javításokat kizárólag szakszervizünk munkatársai végezhetik. 
 
Hibaelhárítás 
 
Hibajelenség Lehetséges okok Teendők 
A berendezés nem szolgáltat 
lágyvizet vagy kevert vizet. 

Nincs regenerálósó a sóoldó 
tartályban. 
 
 
 
A villamos hálózati betáp 
megszakadt. 

Töltse fel tablettázott regeneráló 
sóval a sóoldó tartályt. Ezután 
várjon legalább 1 órát, majd 
indítson el egy kézi regenerálást 
az R gomb benyomásával. 
Ellenőrizze a villamos hálózati 
csatlakozást. 

A berendezés nem szolgáltat 
elegendő mennyiségű vizet, vagy 
folyamatosan folyik az öblítővíz. 

A bejövő nyomás túl alacsony. Ellenőrizze a bejövő nyomást, és 
szükség szerint emelje meg. 
Ezután indítson el egy kézi 
regenerálást. 

 
Amennyiben a fentiek alapján nem tudja elhárítani a hibát, kérjük vegye fel a kapcsolatot a 
márkaszervizzel! 


